SCHEMAT WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Proj. przewdd wodociggowy
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Opis:

SCHEMAT ZABUDOWY ZASUWY
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1. Kotnierz z kielichem wciskanym do rur PVC DN100/9110
2. Trojnik kotnierzowy réwnoprzelotowy DN100-100-100

3. Kotnierz z kr6¢cem PE do zgrzewania DN100/¢110

4. Oporowy bloczek betonowy 0,4 x 0,2 x 0,2 m

5. Zasuwa kotnierzowa krotka DN100

UWAGA!:

Pod zasuwg nalezy zamontowac
oporowy blok betonowy o0 wym.
04 x0,2x04m
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