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Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z p6zn. zm.),

- art. 12 ust. 1' Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciekdow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z p6ézn. zm.),

- § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po zapoznaniu si¢ z wynikami badan préb wody pobranej z wodociaggu publicznego

zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Gostyninie, ul. Ziejkowa w ramach kontroli

urzedowej Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie (sprawozdania

z badan nr LSW/600/223-225/2023 z dnia 24.02.2023 r.,) Panstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Gostyninie stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi.
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Gogtyhinie

Otrzymuje:
1. Miejskie Przedsigbiorstwo Komunalne w Gostyninie
ul. Polna 2, 09-500 Gostynin
2. Gmina Miasta Gostynina
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin



